
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia dostawa, montaż i uruchomienie 2 klimatyzatorów kanałowych (split) 

oraz agregatów zewnętrznych w budynku Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie (00-608) przy al. Niepodległości 186 wraz ze świadczeniem 

usługi serwisu i konserwacji w okresie gwarancji dla dostarczonych urządzeń. 

 

2. Minimalne wymagania dotyczące klimatyzatorów kanałowych (split) 

O wydajności chłodzenia/grzania nie mniejszej niż  5,2 / 5,6 kW  

Współczynnik SEER (wydajność chłodzenia), nie 

mniejszy niż 
6,0 

Współczynnik SCOP (sprawność grzania), nie 

mniejszy niż 
4,0 

Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. 230V / 50Hz 

Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. 230V / 50Hz 

Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie 

jednostki zewnętrznej 
6,56 / 5,55 A 

Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie 

jednostki zewnętrznej 
1480 / 1250 W 

Zakres temp. pracy jednostki zewnętrznej 

dla trybu chłodzenia nie mniejsza niż 
-150C ~ +430C 

Tryb pracy całorocznej tak 

Poziom ciśnienia akustycznego jednostki 

wewnętrznej dla trybu chłodzenia do  
58 dB 

Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej dla 

trybu chłodzenia, nie mniejsza niż 
500 m³/h 
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Czynnik chłodniczy R32 

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach tak 

Pilot naścienny tak 

Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna musi być wyprodukowana przez tego samego 

producenta i współpracować ze sobą 

 

3. Zakres prac: 

Zakres prac obejmuje wszelkie czynności związane z montażem i uruchomieniem 2 oddzielnych 

klimatyzatorów do pracy całorocznej w budynku Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie (00-608) przy al. Niepodległości 186 w pomieszczeniu na 

poziomie -1, w piwnicy. 

a) zamontowanie 2 jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu; 

b) zamontowanie 2 jednostek zewnętrznych w fosie przy budynku, na podstawach min. 50 cm 

od podłoża; 

c) wykonanie przepustów w celu połączenia jednostek wewnętrznych z zewnętrzną, jeżeli okaże 

się konieczne do realizacji zamówienia; 

d) wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie poprzez wydzielony obwód; 

e) instalacja elektryczna i chłodnicza musi być prowadzona w korytkach/listwach przyściennych, 

a w miejscach gdzie występuje sufit podwieszany nad sufitem; 

f) wykonanie automatyki dla zamontowanych klimatyzatorów: 

- automatyczna rotacja jednostek – praca naprzemienna w celu zrównoważenia eksploatacji 

jednostek; 

g) na Wykonawcy spoczywa obowiązek skutecznego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac; 

każdorazowo po zakończonym dniu pracy Wykonawca powinien uporządkować teren 

prowadzonych prac; 

h) elementy budowlane, w które Wykonawca zaingerował ze względu na prowadzone roboty 

instalacyjne lub uszkodził w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca powinien 

naprawić i wykończyć przywracając stan nie gorszy niż przed rozpoczęciem robót w zakresie 

materiałów, technologii, estetyki; 

i) do dostarczonych urządzeń Wykonawca dołączy instrukcje obsługi urządzeń w formie 

elektronicznej lub/i tradycyjnej papierowej; 

j) instalacja i uruchomienie klimatyzatorów potwierdzone zostanie protokołami odbioru prac, 

które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonane prace; 
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k) realizacja zamówienia w zakresie demontażu uszkodzonych klimatyzatorów oraz dostawy, 

montażu i uruchomienia trzech klimatyzatorów w ciągu 14 dni roboczych od daty zawarcia 

umowy, w godz. 8:00-16:00. Za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 

r. o dniach wolnych od pracy. 

 

4. Warunki gwarancji 

- Gwarancja min. 60 miesięcy od dnia odbioru bez wad istotnych.  

5. Oświadczenia i odpowiedzialność 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był uprawniony oraz posiadał niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat uprawniający do konserwacji  

i serwisowania urządzeń wyspecyfikowanych w Formularzu Ofertowym. 

c) Wykonawca gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia umownego przeprowadzi w okresie 

gwarancji min. 10 przeglądów gwarancyjnych dostarczonych urządzeń zgodnie z DTR  

i wymaganiami producenta zainstalowanych urządzeń, tj. 2 razy w roku (na przełomie 

kwiecień-maj i wrzesień-październik), realizowanych w dni robocze w godz. 8:00-16:00. 

Za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

d) Zamawiający wymaga, aby osoby, które w imieniu Wykonawcy realizować będą przedmiot 

zamówienia, posiadały kwalifikacje do realizacji zamówienia w odpowiednim zakresie. Usługa 

będzie realizowana za pomocą zasobów Wykonawcy, w tym narzędzi, sprzętu i materiałów. 

e) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zgłaszania wad, usterek, awarii 24 godziny 

na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 

f) Wykonawca w ramach świadczonej usługi serwisu i konserwacji w okresie gwarancji dla 

urządzeń klimatyzacji zobowiązany jest do wykonywania czynności pogotowia technicznego. 

Przez pogotowie techniczne należy rozumieć zakres działań powszechnie przyjętych 

w profesjonalnych usługach polegających przede wszystkim na usuwaniu powstałych awarii, 

przeciwdziałaniu powiększania się zakresu powstałych awarii i minimalizacji ich skutków: 

1. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń objętych gwarancją: 

1.1. czas reakcji przez Wykonawcę w miejscu instalacji urządzeń wynosi do 2 godzin od 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego; 

1.2. czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi do 8 godzin od zgłoszenia przez 

Zamawiającego, gdy naprawa nie wymaga zamówienia części zamiennych 

z magazynu producenta przez Wykonawcę; 



 

Strona 4 z 5 
 

1.3. czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi do 72 godzin od zgłoszenia przez 

Zamawiającego, gdy naprawa wymaga zamówienia części zamiennych z magazynu 

producenta przez Wykonawcę; 

2. w przypadku wystąpienia awarii i konieczności wykonania naprawy niepodlegającej 

gwarancji (tj. mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady w działaniu 

urządzenia, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego  

z instrukcją użytkowania, samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne 

nieuprawnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, części szklanych, 

itp.) Wykonawca jest zobowiązany: 

2.1. do dokonania oględzin uszkodzonego urządzenia i przedstawienia Zamawiającemu 

szczegółowej kalkulacji kosztów z wyszczególnieniem liczby roboczogodzin 

i fabrycznie nowych części zamiennych, niezbędnych do przeprowadzenia 

naprawy, w terminie do 8 godzin po zgłoszeniu przez Zamawiającego; 

2.2. Wykonawca przystąpi do naprawy dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

która zostanie wyrażona do 48 godzin od momentu przekazania Zamawiającemu 

szczegółowej kalkulacji, o której mowa w pkt. 2.1. powyżej; 

2.3. czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi do 8 godzin od uzyskania zgody 

Zamawiającego na naprawę, o ile awaria nie wymaga dostarczenia części 

zamiennych z magazynu producenta niezbędnych do usunięcia awarii, 

2.4. czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi do 72 godzin od uzyskania zgody 

Zamawiającego na naprawę, gdy naprawa wymaga zamówienia części zamiennych  

z magazynu producenta. 

g) Zamawiający wymaga, aby użyte materiały odpowiadały polskim normom oraz wymogom 

ustawy - Prawo Ochrony Środowiska. 

h) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do niezbędnych dla wykonania czynności serwisu 

i konserwacji pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość 

korzystania z wody i energii elektrycznej. 

i) Wykonawca odpowiadać będzie za prawidłowe działanie urządzeń, z wyłączeniem 

nieprawidłowości spowodowanych przez niewłaściwą eksploatację urządzeń przez 

Zamawiającego. 

j) Każda wykonana usługa w ramach umowy zostanie potwierdzona protokołem, zawierającym 

zakres prac, datę realizacji prac, podpisanym przez osoby upoważnione ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
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6. Dokumentacja – obowiązki po stronie Wykonawcy: 

a) założenie i prowadzenie książki serwisowej, karty urządzenia oraz innych wymaganych 

przepisami dokumentów dot. podstawowych danych eksploatacyjnych, 

b) prowadzenie dokumentacji dot. czynności konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacji na 

potrzeby Zamawiającego, 

c) odnotowywanie wykonania demontażu uszkodzonych urządzeń, wykonania instalacji 

i uruchomienia urządzeń klimatyzacji, przeglądu i konserwacji każdorazowo w Protokole 

sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w celu osobistego zapoznania się przez 

Wykonawców z warunkami realizacji zamówienia. Wizja lokalna nie jest obligatoryjna. 

Termin wizji lokalnej: 27.05.2026 r. o godzinie: 12:00. 

Miejsce zbiórki w celu odbycia wizji lokalnej: al. Niepodległości 188 b, Kancelaria - Parter 

Osoba kontaktowa: Sławomir Jarzyna, tel. 512 014 567. Zgłoszenia do odbycia wizji lokalnej 

proszę kierować na adres: slawomir.jarzyna@opi.org.pl 

mailto:slawomir.jarzyna@opi.org.pl

